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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 1544/45/02.04.19/Az
Obiekt badany: Woda do spozycia - prébka jednorazowa
Miejsce pobrania prébki: Kowr6z, Zaktad Produkcji Rolnej , pomieszczenie socjalne

Zleceniodawca (nazwa, dokladny adres): ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH LYSOMICE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA , Gostkowo 21E, 87-148 Lysomice

Zlecenie z dnia: 01.02.2019
Data pobrania probki: 02.04.2019

Prébka pobrana przez laboratorium wg normy: PN- ISO 5667-5:2017-10 4, PN-EN ISO 19458:2007 z wytaczeniem pkt. 4.4.2, 4.4.3,
4.4.5, 4.4.6*
Préobkobiorca: Ryszard Kujawa

Stan probki: bez uwag

. . Wartosé
Lp. Zakres badan Wynik U +/- | Jednostka Metoda parametryczna
bez
_— : nieprawidiowych
1 [Metnosé <0,20 - NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 Zmian, zalecana
wartos$é do 1,0
2 |Chlor wolny <0,02 - mg/dm?® Metoda 80 wg HACH 0,30
3 |Przewodnosc A 595 7 pSImW |PN-EN 27888:1999 2500
PN-EN ISO 7887:2012 be2
4 |Barwa® <5 - mg/dm?® Pt » : nieprawidtowych
metoda D ]
- zmian
o 3 PB-11 wyd. 4 z dnia .
5 |Twardosc 251 23 mg/dm 31.07.2015 60-500
_ bez
6 |[Zapach - - PN-EN 1622:2006 nieprawidtowych
zapachu Zmian
7 |OdczynpH? 7,5/125,1°C |0,1 - PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
g0 PB-11 wyd. 4 z dnia
A L 3
8 |[Stezenie jonu amonowego <0,025 mg/dm 31.07.2015 0,50
9 |Zelazo* <50 - pg/idm? PN-ISO 6332:2001 200
& 3 3 PB-01 wyd. 1 z dnia
10 [Mangan <20 pg/dm 10.01.2006 50
129; BoZ
11 |Ogéina liczba mikrocrganizméw w temp.22° C* {200 E’,og]' jtk/1ml PN-EN IS0 6222:2004 nieprawidtowych
Zmian '
g1 i coar s . |PN-EN1SO
12 |Obecnosé bakterii grupy coli 0 - jtk/100ml 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0
- " — : 7 PN-EN I1SO
A -
13 |Obecnos$é bakterii Escherichia coli 0 jtk/100ml 0308-1:2014-12+A1:2017-04 0
14 |Obecno$é enterokokdw A 0 - jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Data rozpoczecia badania: 02.04.2019
Data zakorczenia badania: 05.04.2019

Warto$é parametryczna - najwyzsza dopuszczalna zawartesé (Dz. U. 2017 poz.2294) Rozp. Min. Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera parametry objete zakresem akredytacii (Certyfikat Akredytaciji nr AB 386) oraz nieakredytowane

A - parametry akredytowane

< - gznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilosciowege wyznaczonej w laboratorium

Ut - niepewno$é rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2

Dla badan mikrobiologicznych:

jtk - jednostki tworzace kolonie

Dla metod mikrobiologicznych wynik podawany jest z niepewnascia rozszerzong (przy paziomie ofnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozsszerzenia k=2) w formie granicy przedziatu
niepewnosci, niepewnosé rozszerzona obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19063:2011

Wyniki badan niezgodne ze specyfikacjg (Ogdina liczba mikroorganizméw w temp.22° C)

Oswiadczenie:

Wyniki badania odnosza sie wylacznie do badanej prébki. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak fylko w catosci. Klient ma
prawo-do zloZenia skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania. Wyniki badan metodami innymi niz referencyjne nie bgdg mogly byc wykorzystane do wypeinienia
obowigzkéw w obszarze regulowanym.

Laboratorium posiada zatwierdzenie metod badawczych przez PPIS w Toruniu, zgodnie z decyzja NR 522/89/N.HK/18 z dnia 13.07.2018r.
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