Wi

1y
/’?

|

f,/l”,

VIEIT
A e I“/’z

~ 7, | PCA
Pavsaie CENTAUM
AHREGYTACII

AN

(R

BABANIA

AB 386

4, N
I/"’lnhl\“\\

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
Torun, ul. Rybaki 31/35, tel. 56 6586 500, fax 05665401561
LABORATORIUM BADAWCZE
Lubicz, ul. Dworcowa 1B

tel.: 56 6586589, fax 56 6586568, e-mail mruminska@wodociagi. torun.com.pl

Miejsce pobrania prébki: Swierczyny, Stacja Uzdatniania Wody

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 0892/50/25.02.19/Az
Obiekt badany: Woda glebinowa uzdatniona - probka jednorazowa

Zleceniodawca (nazwa, dokladny adres): ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH LYSOMICE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA , Gostkowo 21E, 87-148 Lysomice

Zlecenie z dnia: 01.02.2019
Data pobrania prébki: 25.02,.2018

Probka pobrana przez laboratorium wg hormy: PN- 1SO 5667-5:2017-10 A, PN-EN 1SO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. £.4.2, 4.4.3,
445, 4.46%
Probkobiorca: Ryszard Kujawa

Stan prébki: bez uwag

. . Wartosgé
Lp. Zakres badan Wynik U +/- | Jednostka Metoda parametryczna
bez
1 |Liczba progowa smaku (TFN) <1 - - PN-EN 1622:2006 nieprawidtowych
Zmian
hez
. ) ] nieprawidtowych
2 |Metnosé? <0,2 - NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 zmian, zalecana
wartoé¢ do 1,0
3 |Chlor walny <0,02 - mg/dm? Metoda 80 wg HACH 0,30
4 |Przewodnasé* 605 7 gg’f&m W IPN-EN 27888:1999 2500
PN-EN 1SO 7887:2012 bez
5 |Barwa*® <5 - mg/dm? Pt - : nieprawidtowych
metoda D )
Zmian
A 1 PB-11 wyd. 4 z dnia -
6 |Twardosc 264 24 mg/dm 31.07.2015 60-500
bez . b_e z
7 |Zapach zapachu - PN-EN 1622:2006 meprawn_d#owych
Zmian
8 |OdczynpH* 7,6/25,2°C |01 - PN-EN SO 10523:2012 8,5-9.5
i N . s PB-11 wyd. 4 2 dnia
9 |Stezenie jonu amonowego <0,025 mg/dm 31.07.2015 0,50
10 |Zelazo* <50 - patdm® PN-1S0 6332:2001 200
3 PB-01 wyd. 1 z dnia
11 [Mangan® <20 - Hg/dm 10.01.2006 50
bez
12 |Ogélna liczba mikroorganizméw wtemp.22° C* |3 ;71 |t tml PN-EN SO 6222:2004 nieprawidtowych
Zmian
. A . PN-EN ISO
13 [Obecnosé bakterii grupy coli 0 - jtk100mi 03081201 4-12+A1:2017-04 0
. . - A . PN-EN ISO
14 |Obecnosé bakterii Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0308-1-2014-12+A1-2017-04 0
15 [Obecnosé enterckokow * 0 - jek/100mI PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Data rozpoczecia badania: 25.02.2019
Data zakoriczenia badania: 28.02.2019

Wartosé parametryczna - najwyzsza dopuszczalna zawartosd (Dz. U. 2017 poz.2294) Rozp. Min. Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r.
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera parametry objete zakresem akredytacji (Certyfikat Akredytacji nr AB 386) oraz nieakredytowane
A - parametry akredytowane
< - pznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilosciowego wyznaczone w laboratorium
tJ+ - niepewnosc rozszerzona metody z uwzglednisniem pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok, 85% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
Dla badart mikrobiologicznych:
jtl - jednostki tworzgee kolonie
Dla metod mikrobiclogicznych wynik podawany jest 2 nispewnosciq rozszerzong {przy poziomie ofnogci ok. §3% i wspdtczynniku rozsszerzenia k=2) w formie granicy przedziatu
niepewnosci, niepewnosé rozszerzana obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19083:2011
Wyniki badan zgodne ze specyfkacjg
Oswiadczenie:

Whiniki badania odnosza sie wydacznie do hadanej probki. Bez pisemngf zgody laboratorium hadawczego sprawozdanie e moze hyé powielane inaczeyj, jak hytke w calodcl. Kiient ma
Pprawo do ziozenia skargi w ferminie 7 dnf od daly olrzymania sprawczdamia. Wyniki badan metadami innymi niz referencyjne nie bedg mogty byé wykorzystane do wypelnienia
obowigzkdw w obSzarze regulowanym.
Lahoratorium posiada zatwiertzenie melod badawczych przez PPIS w Torunid, zgadnie 7 decyzjg NR 522/89/N.HK/18 2 onia 13.07.2018r.
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