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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 0893/51/25.02.19/Az
Obiekt badany: Woda do spozycia - prébka jednorazowa
Miejsce pobrania prébki: Swierczynki, Posesja prywatna- P. Kaminski

Zleceniodawca (nazwa, dokladny adres): ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH LYSOMICE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA |, Gostkowo 21E, 87-148 Lysomice

Zlecenie z dnia: 01.02.2019
Data pobrania prébki: 25.02.2019

Prébka pobrana przez laboratorium wg normy: PN- 1S0 5667-5:2017-10 *, PN-EN ISO 19458:2007 z wytaczeniem pkt. 4.4.2, 4.4,3,
4.4.5, 4.4.64
Prébkobiorca: Ryszard Kujawa

Stan probki: bez uwag

. . Wartosé
Lp. Zakres badan Wynik U +/- | Jednostka Metoda parametryczna
bez
1 |Liczba progowa smaku (TFN) <1 - - PN-EN 1622:2006 nieprawidtowych
. : Zmian
bez
A A . nieprawidtowych
2 |Metnosé _ <0,2 - NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 zmian, zalecana
wartos¢ do 1,0
3 |Chlor wolny <0,02 - mg/dm?® Metoda 80 wg HACH 0,30
4 |Przewodnosc? 605 7 g?fgm W |PN-EN 27888:1999 2500
PN-EN ISO 7887:2012 bez
5 |Barwa® <5 - mg/dm?® Pt . ) nieprawidtowych
metoda D y
zmian
A 3 PB-11 wyd. 4 z dnia !
6 |Twardodd _ 228 21 mg/dm 31.07.2015 60-500
bez bez
7 |Zapach - - PN-EN 1622:2006 nieprawidtowych
zapachu Zmian
8  |Odczyn pH# _ 7,4/25,0°C (0,1 - PN-EN I1SO 10523:2012 8,5-9,5
- A 3 PB-11 wyd. 4 z dnia
5  |Stezenie jonu amonowego <0,025 - mgldm 31.07.2015 0,50
10 |Zelazo*® <50 - pgldm? PN-1SO 6332:2001 200
A 3 PB-01 wyd. 1 z dnia
11 |Mangan <20 - ugfdm 10.01.2008 50
bez
12 [Ogdlna liczba mikroorganizméw w temp,22° C A (10 [5; 18] |jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 nieprawidtowych
zmian
. . ) . PN-EN IS0
A .
13 |Obecnosé bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 0308-1:2014-12+A1:2017-04 0
. _ ) . PN-EN 1SQ
A
14 |Obecnose bakterii Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0308-1:2014-12+A1:2017-04 0
15 |Obecnose entergkakow * 0 - jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Data rozpoczecia badania: 25.02.2019
Data zakonczenia badania: 28.02.2019

Warlosc¢ parametryczna - ngjwyzsza dopuszczalna zawartosé (Dz. U. 2017 poz.2284) Rozp. Min. Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017,

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera parametry objgte zakresem akredytacji (Certyfikat Akredytac]i nr AB 388) araz nieakredytowane

# - parametry akredytowane

< - 0znacza wynik ponize] granicy oznaczania ilosciowego wyznaczonej w laboratorium

Uz - nlepewnosd rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania prébek przy poziomie uiasc ok. 95% | wspdlezynniku rozszerzenia k=2

Dia badari mikrabiolagicznych:

jtk - jednostkl tworzgee kolonie

Dla metod mikrabiologicznych wynik podawany jest z riepewnoécia rozszerzang (przy poziomia ofnodel ok, 85% i wspatczynniku rozsszerzenia %=2) w farmie granicy przedziatu
niepawnasci, nNiepewnosc rozszerzona obliczona zgodnie z PKNAISO/TS 19063:2011

Wyniki badan zgodne ze specyfikacjg

Oswladezenie:

Wyniki badanla odnoszg sie wyfacznie do badang] probki. Bez pisemnef zgody laboratorium badawczego sprawozdarie nie moze by¢ powiglane inaczej, Jak tylko w calodcl Kiisnt ma
Prawo do zivzema skargi w terminig 7 dni od daty ofrzymania sprawozdania. Wyniki badar melodami innymi niz referencyine nie beda moghy hyd wykorzystane do wypelnienia
chowigzkOw w obszarze regufowanym.

Laboratorium posiada zalwierdzenie metod badawczych przez PPIS w Toruniy, 2godnie z decyzja NR 522/89/N.HK/8 z dnia 13.07.2018r.
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