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AB 386

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35, tel. 56 6586500, fax 56 6540151

LABORATORIUM BADAWCZE
87-162 Lubicz, ul. Dworcowa 1B

tel.: 882 174 202, fax 56 6586568, e-mail mruminska@wodociagi.torun.com.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 4372/51/16.09.19/Az

Obiekt badany: Woda do spozycia - probka jednorazowa

Miejsce pobrania prébki: Swierczynki, Szkota Podstawowa , pomieszczenie kottowni

Zleceniodawca (nazwa, dokiadny adres): ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH LYSOMICE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA , Gostkowo 21E, 87-148 Lysomice

Zlecenie z dnia: 01.02.2019
Data pobrania probki: 16.09.2019

Prébka pobrana przez laboratorium wg normy: PN- ISO 5667-5:2017-10 *, PN-EN 1SO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.2, 4.4.3,
4.4.5, 4.4.6*

Prébkobiorca: Ryszard Kujawa
Stan prébki: bez uwag

. Wartosé
Lp. Zakres badan Wynik U +/- | Jednostka Metoda parametryczna
bez
1 |Liczba progowa smaku (TFN)3 <1 - - PN-EN 1622:2006 nieprawidtowych
Zmian
bez
) ) nieprawidtowych
2 |Metnosé” 0,89 0,09 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 zmian, zalecana
warto$é do 1,0
3 |Chlor wolny <0,02 - mg/dm? Metoda 80 wg HACH 0,30
4 |Przewodnosc? 642 8 bolemW  |PN-EN 27888:1999 2500
: bez
5 |Barwa* <5 - mg/dm? Pt PN-EN 1S0 7887:2012 nieprawidtowych
metoda D .
zmian
6 [Twardose? 258 24 |mgim®  [F8 11 4. 42 cnia 60-500
bez bez
.2 3 o . - ;
7 |Zapach zapachu PN-EN 1622:2006 nieprawidtowych
zmian
8 |Odczyn pHA 7,4/25,3°C |01 - PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
9 |Stezenie jonu amonowego * <0,025 - mg/dm3 ;?3.,,1 2“C,]¥ld5 #zdng 0,50
10 |Azotyny® 0,003 0,000 |[mg/dm? PN-EN 26777:1999 0,50
11 |Azotany* 5,01 054  |mgime  [F>-05 4. 12 dnia 50
; A i 3 PN-ISO
12 (Zelazo i Hg/dm 6332:2001+Ap1:2016-06 i)
13 |Mangan® <20 - pg/dm? [:OBE)O,[1 2“‘;%% 1zdnla 50
bez
14 |Ogédlna liczba mikroorganizméw w temp.22° C* (12 [6; 21] |[jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 nieprawidtowych
zZmian
- i A . PN-EN ISO
15 |Obecnosé bakterii grupy coli 0 - jtk/100mi 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0
s i — . ] PN-EN ISO
A -
16 |Obecnos¢ bakterii Escherichia coli 0 jtk/100ml 0308-1:2014-12+A1:2017-04 0
17 |Obecnosé enterokokéw * 0 - jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Data rozpoczecia badania: 16.09.2019
Data zakoriczenia badania: 19.09.2019
Data sporzadzenia sprawozdania: 20.09.2019
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 4372/51/16.09.19/Az

Warto$¢ parametryczna - najwyzsza dopuszczalna zawartos¢ (Dz. U. 2017 poz.2294) Rozp. Min. Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera parametry objete zakresem akredytacii (Certyfikat Akredytaciji nr AB 386) oraz nieakredytowane

A - parametry akredytowane

2- metoda jakosciowa

3. metoda uproszczona, parzysta, wybdér niewymuszony

< - oznacza wynik poniZej granicy oznaczania ilociowego wyznaczonej w laboratorium

Uz - niepewnosé rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
Dla badar mikrobiologicznych:

jtk - jednostki tworzace kolonie

Dla metod mikrobiologicznych wynik podawany jest z niepewnoscig rozszerzona (przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspdtczynniku rozsszerzenia k=2) w formie granicy przedziatu
niepewnosci, niepewnosé rozszerzona obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19063:2011

Wyniki badar zgodne ze specyfikacjg

Specyfikacje stanowi Rozp. Min. Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r.

Przy stwierdzeniu zgodnosci nie brano pod uwage niepewnosci (LAB rok 23, nr 3).
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy wynikéw, dla ktérych podana jest warto$¢ parametryczna.

Oswiadczenie:

Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do badanej prbki. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Klient ma
prawa do zlozenia skargi w terminie 7 dni od daly otrzymania sprawozdania. Wyniki badari metodami innymi niz referencyjne nie bgdg mogly byc wykorzystane do wypetnienia
obowigzkéw w abszarze regulowanym.

Laboratorium posiada zatwierdzenie metod badawczych przez PPIS w Toruniu, zgodnie z decyzjg NR 472/69/N.HK/18 z dnia 15.07.2019r.
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